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Classe Taux de
particulaire Régime d’écoulement d'air renouvellement

de 'air de la salle

Zone 4 1SO5 Flux unidirectionnel > 50 volumes /h

Zone 3 ISO7 Flux unidirectionnel
ou non unidirectionnel 25 a 30 volumes /h
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Soufflage \/ Reprise

Al Akoum M ITBM-RBM 2004



ﬂ Airneuf de5a 15 %

(8 -

Air repris 95 a 85 %

2 Air neuf et Air recyclé

4-‘# Soufflage . Extraction






